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APRESENTACAO

A Revisdo/Atualizacdo dos Planos Municipais de Saneamento Especificos dos Servigos de
Abastecimento de Agua Potdvel e Esgotamento Sanitario, dos municipios regulados e
fiscalizados pela Agéncia Reguladora de Servigos Publicos do Estado de Sdo Paulo (ARSESP)
decorre de uma iniciativa do Governo do Estado de S3o Paulo, por intermédio da Secretaria
de Infraestrutura e Meio Ambiente (SIMA), em oferecer apoio técnico para a elaboragdo,
revisdo, atualizacdo e consolidagdo de seus planos, em conformidade com o artigo 19,
paragrafo 42, da Lei Federal n® 11.445/2007.

O presente documento refere-se ao Relatério Sintese do Produto P2 ¢ Plano Municipal de
Saneamento Basico dos Servicos de Abastecimento de Agua Potével e Esgotamento Sanitario
do Municipio de Palmares Paulista, pertencente a Unidade de Gerenciamento de Recursos
Hidricos da Bacia Hidrografica dos Rios Turvo e Grande - UGRHI 15, o qual foi elaborado
considerando a Lei Federal n2 11.445 de 05 de janeiro de 2007, que estabelece diretrizes
nacionais para o saneamento basico, o novo Marco Legal do Saneamento - Lei Federal n®
14.026, de 15 de julho de 2020, o Termo de Referéncia da Concorréncia 01/2020/GS, a
Proposta Técnica do CONSORCIO, as diretrizes emanadas de reunides prévias entre técnicos
da Coordenadoria de Saneamento da SIMA/CSAN e do CONSORCIO, e as premissas e 0s
procedimentos apresentados na Reunido de Partida realizada em 14 de janeiro de 2021, e
nos Produtos 1 (P1) ¢ Plano Detalhado de Trabalho, bem como as diretrizes sugeridas pelo
Ministério do Desenvolvimento Regional-MDR, através do Guia para Elaboragdo de Planos
Municipais de Saneamento (MCidades, 2011).

O relatdrio sintese mostra-se conciso e acessivel, contendo de forma resumida e gréfica o
diagndstico dos sistemas existentes de abastecimento de agua potdvel e esgotamento
sanitdrio, as obras e intervengdes propostas de curto, médio e longo prazo fundamentadas
nas justificativas técnica, econGmica e ambiental, o programa de investimentos, bem como o
comparativo das proposi¢Ges apresentadas neste documento com o ultimo Plano Municipal
de Saneamento Basico de Palmares Paulista, elaborado pela Prefeitura Municipal em 2009.
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O MUNICIPIO DE PALMARES PAULISTA

O municipio de Palmares Paulista localiza-se ao norte do Estado de Sdo Paulo, estendendo-
se por 82,13 km?, com altitude média de 496 m acima do nivel do mar. Sua sede situa-se nas
coordenadas 21° 04' 50" de latitude sul e 48° 48' 15¢ de longitude oeste.

A organizagdo territorial de Palmares Paulista, associada aos fatores geograficos e histéricos
de ocupacado, se da por apenas um distrito, a Sede Urbana.

De acordo com dados do ultimo Censo Demografico do IBGE, em 2010 residiam no
municipio 10.934 habitantes, sendo que 10.619 habitantes estavam concentrados na area
urbana do municipio, e 315 habitantes encontravam-se dispersos em aglomerados rurais. De
acordo com dados do IBGE (2020), ndo ha aglomerados subnormais no municipio. Entende-
se por aglomerado subnormal, o conjunto constituido de, no minimo, 51 unidades
habitacionais (barracos, casas etc.), em sua maioria carentes de servigos publicos essenciais,
ocupando ou tendo ocupado, até periodo recente, terreno de propriedade alheia (publica ou
particular) e estando dispostos, em geral, de forma desordenada e densa (IBGE, 2020).

Segundo projecGes da Fundagdo SEADE, em 2021, houve um acréscimo de 20,3% da
populagdo de Palmares Paulista, totalizando 13.154 habitantes. Na drea urbana houve um
aumento de 20,3% do seu contingente populacional, passando a abrigar 12.775 habitantes.
Nos aglomerados rurais, houve um aumento também de 20,3%, passando a concentrar 379
habitantes.

O municipio de Palmares Paulista esta inserido na Regido Administrativa de Sdo José do Rio
Preto e Regido de Governo de Catanduva. Limita-se com os municipios de Pindorama,
Catanduva, Paraiso, Ariranha e Pirangi. A economia do municipio estd baseada na
agropecuaria. Em 2018 o PIB ¢ Produto Interno Bruto do municipio foi de 122 milhdes de
reais, dos quais 87% se referem ao setor de servicos (IBGE, 2018).

Em relagdo aos recursos hidricos, o municipio de Palmares Paulista esta inserido na Unidade

de Gerenciamento de Recursos Hidricos da Bacia Hidrografica dos Rios Turvo e Grande -
UGRHI15.h & LINAYOA LI A& O2Nl1J2& RQt Idzt oRiBeirdydizy A ON
Onga e os cérregos do Palmital, do Jacaré, e do Laranjal.

A Figura 1 apresenta a localizagdo e os acessos de Palmares Paulista.
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LEGENDA SITUAGAO DE DOMICILIO LOCALIZAGAO DO MUNICIPIO E RESPECTIVA UGRHI
«)  Sede Municpal Sistema de Transporte NO ESTADO DE SAO PAULO
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Fonte: IBGE, 2010

Figura 1 — Localizagdo e Acessos do Municipio de Palmares Paulista
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SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DE
ESGOTAMENTO SANITARIO EXISTENTES DE PALMARES
PAULISTA

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA (SAA) —SOLUGOES COLETIVAS

§ f(ndice de Atendimento Urbano de Agua (IN023)! em 2019: 86,11%
§ f(ndice de Hidrometrac3o (IN009)? em 2019: 100%;
§ f(ndice de Perdas na Distribuicdo® (IPDt) em 2020: 70 L/lig.dia.

SAA Sede Urbana: captagdo em manancial subterraneo, tratamento da agua por cloragdo e
fluoretacgdo, 5 reservatorios, 2 estagOes elevatdria de agua tratada (EEATSs) e 35,46 km de
rede de distribuigdo.

Quadro 1 - Caracteristicas dos Mananciais de Palmares Paulista
CAPTAGOES SUBTERRANEAS

Sistema de Profundidade Tempo de Vazdo
Abastecimento de Operagdo outorgada

Agua ) (h/d) (V5]

Numero da Validade da
outorga Outorga

Portaria

Pogo 1 90 15 5,56 DAEE 22/05/2025
n2 1658
Portaria

Pogo 2 100 11 4,03 DAEE 22/05/2025
n2 1658
Portaria

Pogo 3 120 15 4,17 DAEE 22/05/2025
n2 1658
Portaria

Pogo 4 120 7 19,44 DAEE 22/05/2025
n2 1658

SAA Sede Urbana

FONTE: SABESP, 2020; DAEE, 2021.

' 0 indice de atendimento de agua refere-se a relagdo entre as economias cadastradas residenciais ativas de agua e o
total de domicilios a serem atendidos no municipio (SNIS,2020).

’ 0 indice de hidrometragdo refere-se a quantidade de ligagdes ativas de agua micromedidas em relagdo as ligagbes
ativas de agua (SNIS, 2020). O valor de 100% indica que praticamente todas as ligagdes ativas possuem hidrémetro, o
que é fundamental para a medi¢do e o monitoramento do consumo.

*0 indice de perdas totais por ramal de distribuigdo (IPDt) refere-se a relagdo entre o volume produzido anual menos o
somatorio do volume de consumo medido e estimado anual e o volume operacional (que corresponde as descargas de
rede, limpeza de reservatdrios, bombeiros e usos sociais) em relagdo a quantidade média (de 12 meses) de ramais

ativos.
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INDICADORES DE QUALIDADE DA AGUA TRATADA

8 Incidéncia das andlises de cloro residual fora do padrdo (INO75) em 2020 ¢ 0%

& Incidéncia das analises de turbidez residual fora do padrio (INO76) em 2020 ¢ 0%
8 Incidéncia das analises de coliformes totais fora do padrio (INO84) em 2020 ¢ 07%
8

Indicador de conformidade da quantidade de amostras de cloro residual (INO79) em
2020 ¢ 100%

& Indicador de conformidade da quantidade de amostras- turbidez (INO80) em 2020 ¢
100%

& Indicador de conformidade da quantidade de amostras- coliformes totais (INO85) em

2020 ¢ 100%

ABASTECIMENTO DE AGUA POR SOLUCOES INDIVIDUAIS

Area rural: informacdes oficiais levantadas no Censo de 2010 do IBGE.

Foram consideradas solugGes individuais adequadas apenas o atendimento com pogos ou
nascentes na propriedade.

8  83,7% dos domicilios particulares permanentes na area rural tém abastecimento de
agua de pogo ou nascente na propriedade.
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SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO (SES) —SOLUGOES COLETIVAS

&  indice de Atendimento Urbano com coleta de Esgoto (IN024)4 em 2019: 85,35%;
§  indice de Tratamento do Esgoto Coletado (IN016)5 em 2019: 100%.

&  Eficiéncia da Estacdo de Tratamento de Esgoto: 86% de remogdo de matéria organica
(DBOs,50).

SES Sede Urbana: 33,77 km de rede coletora, 2,53 km de coletores tronco e emissarios, 2
estagOes elevatorias de esgoto (EEEs) e 1 estagdo de tratamento de esgoto (ETE) cujo
efluente é langado no Cérrego da Onga.

Quadro 2 — Caracteristicas do Lancamento do Sistema de Palmares Paulista

Vazao
Tempo de : Ndmero da validade da

outorga Outorga

Classe Operagao outorgada

(h/d) (L/s)

Cérrego da Onca Classe 2 24 16,39 Pmﬂir;:?f‘ﬁ 29/11/2028

FONTE: DAEE, 2021.

ESGOTAMENTO SANITARIO POR SOLUCOES INDIVIDUAIS

Area rural: informacdes oficiais levantadas no Censo de 2010 do IBGE.

Foram consideradas solugdes individuais adequadas somente quando ha tratamento
complementar antes da disposigdo final (por exemplo, fossas sépticas seguidas de filtro, vala
de infiltragdo, escoamento superficial, desinfecgdo, dentre outros).

&  Atendimento da &rea rural com solugdes individuais adequadas: 0%.

* 0 indice de atendimento de esgoto refere-se a relagdo entre as economias cadastradas residenciais ativas de esgoto
ao total de domicilios a serem atendidos no municipio.

® 0 indice de tratamento do esgoto coletado refere-se a relagdo entre o volume de esgoto tratado e volume total
coletado (SNIS, 2020). Simplificadamente refere-se a parcela tratada do total coletado (SNIS,2020)
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PROJECAO POPULACIONAL, OBJETIVOS E METAS

ESTUDO POPULACIONAL
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#Populagdo Total MPopulagdo Urbana A Populacdo Rural

Figura 2 - Evolugdo da Populagdo —2022-2041 — Fundagado SEADE

A perspectiva de evolugdo da populagdo total do municipio é de crescimento, havendo
previsdo de acréscimo populacional na area urbana de 12.930 habitantes em 2022 para
14.849 habitantes em 2041, ou seja, aumento de 14,8%. Na area rural é previsto também
um acréscimo populacional, de 384 habitantes em 2022 para 440 habitantes em 2041, o que
indica aumento de 14,6%.

MARCO LEGAL DO SANEAMENTO (LEI N214.026/2020)

Metas estabelecidas pela Lei n® 14.026/20 ¢ Marco Legal do Saneamento Basico até 2033:
8  99% de atendimento com abastecimento de 4gua;

8  90% de atendimento com esgotamento sanitario.
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DEFINICAO DAS SOLUCOES COLETIVAS E INDIVIDUAIS

-11-

A Figura 3 apresenta a metodologia aplicada para determinar a tipologia das agbes

necessarias para atingir a universalizagdo dos servigos:

SISTEMAS DE SANEAMENTO BASICO

ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL E ESGOTAMENTO SANITARIO

AREA URBANA

MANUTENGAO DOS IDENTIFICAGAO
SISTEMAS DOS
COLETIVOS AGLOMERADOS
EXISTENTES RURAIS

PROPOSIGAO DE

SISTEMA COLETIVO 2

DOMICILIOS

AREA RURAL

ADOGAO DE
SOLUGOES
INDIVIDUAIS

280
DOMICILIOS
EDD* 230
HAB/HA

*DD: DENSIDADE DEMOGRAFICA

|

Figura 3 — Fluxograma da Metodologia Aplicada para Defini¢do das Solugdes (Coletiva ou Individual)

&  Em Palmares Paulista ndo hd aglomerados rurais com densidade demogriafica inferior a
30 habitantes/ha e nimero de domicilios inferior a 100. Dessa forma, para a populagdo
rural serdo propostas solugdes individuais, visando a universalizagdo.

Quadro 3 — Proporgdo da Populagdo Urbana e Rural Atendida por Tipo de Solugdo

. Solugdes coletivas Solugdes individuais
Servigos de
Saneamento
Populagdo urbana Populagdo rural Populagdo urbana Populagdo rural

100% 0%

0%

100%

Esgoto 100% 0%

0%

100%
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OBJETIVOS E METAS

Parametros

Populagdo Total Projetada (hab.)

Indice de atendimento por
sistema coletivo de
abastecimento de

agua (%)

Revisdo/Atualizagio do Plano — CONSORCIO ENGECORPS-MAUBERTEC

Objetivos

Manter o
atendimento de
dgua

86,11%

88,87%

99%

Plano anterior (2009)

Quadro 4 —Projegao Populacional, Objetivos e Metas ao Longo do Periodo de Planejamento — Comparativo com o Plano Anterior

-12-

—Prefeitura Municipal

Ano Meta
(Curto Prazo)

Ano Meta Final de
[ Prazo) Plano
2

1

100%

Populagdo atendida por sistema
coletivo de abastecimento de
4gua (hab.)

sistema publico

10.699

11.491

14.184

14.701

10.967

12.091

13.551

13.895

Indice de perdas na distribuigio
(L/lig.dia ou %)

Agua — Area atendida pelo

70,0*
L/lig.dia

89,7
L/lig.dia

198,0
L/lig.dia

198,0
L/lig.dia

180,0
L/lig.dia

180,0
L/lig.dia

180,0
L/lig.dia

180,0
L/lig.dia

indice de atendimento por
solugdes individuais - Area rural
(%)

Universalizar o
atendimento de
agua

83,7%

83,1%

99%

99%

Populagdo atendida por sistema
individual de abastecimento de
4gua - Area rural (hab.)

Agua —Area
atendida por S|

321

436

SI: SOLUGAO INDIVIDUAL

* [NDICE DE PERDAS NA DISTRIBUICAO ATUAL DISPONIBILIZADO PELA SABESP REFERENTE AO ANO DE 2020.
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Revisdo/Atualizagio do Plano — CONSORCIO ENGECORPS-MAUBERTEC

[ [ [ | = [
Plano Plano (Curto Prazo) | (M Plano

o [ oo [ [ o | o [ |

Parametros

Objetivos H

Manter o

sistema coletivo de esgotamento atendimento de X ez 85,35% 86,35% 90% 90% 99% 99% 99% 99%

indice de atendimento por

sanitario (%) esgf)tfil:nento
sanitario

Populagdo atendida por sistema

coletivo de esgotamento - - 10.605 10.605 10.605 10.605 10.857 11.970 13.415 13.756

sanitario (hab.)

. Mant indi
Indice de tratamento do esgoto anter o indice

Esgoto —Area atendida pelo
sistema publico

de tratamento X rE:  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
coletado (%)

de esgoto
Indice de atendimento por iJor:L:/tzrzacl)lzar a
solugdes individuais - Area rural X sz 0% 0% 90% 90% = = = =
%) tratamento de

esgoto

Populagdo atendida por sistema

individual de esgotamento - - - 0 383 396 - - - -
sanitario - Area rural (hab.)

SI: SOLUGAO INDIVIDUAL

Esgoto —Area
atendida por S|
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DIAGNOSTICO, PROGNOSTICO, INTERVENCOES
PROPOSTAS E INVESTIMENTOS NOS SISTEMAS DE
SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO

DIAGNOSTICO E PROGNOSTICO

O diagndstico dos sistemas de abastecimento de agua e de esgotamento sanitario
considerou:

8§  estimativa de demandas de dgua e de contribuigdes de esgoto (2022 ¢ 2041);

§  capacidade dos sistemas existentes.

As interveng0es necessarias foram propostas pautadas em trés pilares distintos: justificativas
técnicas, econémicas e ambientais, conforme a Figura 4.

Figura 4 — Justificativas para Definigdo das IntervengGes Propostas

e
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O prognéstico considerou o cronograma apresentado na Figura 5 para implantagdo das
medidas necessarias:

Inicio de Final de
Plano Plano

i Elaboragio ! Obras :

i dasRevisdes/ ! Emergenciais | Obrasde | Obrasde |
Atualizagbes i edeCurto i MédioPrazo : LongoPrazo :
dos Planos Prazo H

v v v —— =
2020 2022 2026 2031 2041 horizonte de

p.'anejamento

Figura 5 —Cronograma de Planejamento das Intervengdes Propostas

INVESTIMENTOS

A estimativa de custos para cada intervengao foi efetuada com base em:

8 COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP.
Superintendéncia de Gestdao de Empreendimentos ¢ TE. Departamento de Valoragao
para Empreendimentos ¢ TEV. Estudos de Custos de Empreendimentos. Janeiro de
2019.

8  Projetos e estudos de referéncia do CONSORCIO ENGECORPS-MAUBERTEC.

Todos os precos foram atualizados para a data base de dezembro de 2020, através da
aplicagdo do INCC-M ¢ indice Nacional do Custo da Construgdo (FGV-IBRE, 2021).

No Quadro 5 estdao sumarizadas as informagdes referentes ao sistema de abastecimento de
dgua para solugdes coletivas, comparando-as com as intervengdes e obras previstas no
ultimo Plano de Saneamento de Palmares Paulista, elaborado pela Prefeitura Municipal em
2009. No Quadro 6 estdo apresentadas as informagdes referentes ao esgotamento sanitario
para solugGes coletivas e no Quadro 7 s3o apresentadas as informagdes para as soluges
individuais para abastecimento de dgua e esgotamento sanitario.

Nas Figuras 6 e 7 sdo apresentados os croquis com as intervengdes necessarias nos sistemas.
Para os sistemas que possuem apenas intervengdes na rede e nas ligagdes é apresentado o
croqui existente.
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Quadro 5 — Diagnéstico, Prognéstico, Intervengdes Previstas e Investimentos para o Sistema de Abastecimento de Agua de Palmares Paulista — Solugdes

Coletivas
dad Tipo de Tipo de
Unidades Diagnéstico Intervencio/ Obras Principais Intervencdo/ |Investimento
Principais Pl j | i R
Obras Principais Planejadas Prazo de nvestimento (R$) Planejadas TG (RS)
Implantacao Implantagdo
A disponibilidade Perfuragdo de pogos Longo Prazo - 150.000
. Disponibilidade hidrica atende as  N&o foi prevista intervengio profundos 2025 ’
Manancial P h ; - -
Hidrica demandas atuais e nessa unidade
futuras. Perfuragdo de pogos = Longo Prazo -
profundos 2034 TEY
Estaggo leritie O SAA ndo conta com
de Agua Bruta EEAB - - - - - -
Elevagdo e (EEAB)
Adugdo de a As adutoras estdo Construgdo de AAB para
< Adutoras de Agua . L ~
© Agua Bruta adequadas para o N3o foi prevista intervengdo o novo pogo profundo, | Longo Prazo -
fu Bruta a f - ° 150.000
H (AAB) periodo de nessa unidade com 1.000 m de 2029
'g planejamento. extensdo.
] A capacidade de
o = A N .
:t’ Tratamento ESEEe de’ trat.a.mento EAC N&o foi prevista intervengdo . Nao foi ;zrewsta
b de Agua Tratamento de Agua  suficiente para todo nessa unidade - - intervengdo nessa - -
2 (ETA) o periodo de unidade
planejamento.
sﬁf:i?:r:::zalﬁ'::;f) Construgdo de um Curto Prazo - Construgdo de um Curto Prazo -
Reservagao Reservatorio horizonte de reservatorio com capacidade  entre 2022 e 93.500 reservatorio capacidade 2014 81.000
; de 55 m? 2026 de 100 m?
planejamento.
Os conjuntos
Elevagdo e Estagdo Elevatéria = motobomba estdo e . o N&o foi prevista
= < N&o foi prevista intervengdo X .
Adugdo de de Agua Tratada adequados para o nessa unidade - - intervengdo nessa - -
Agua Tratada = (EEAT) e Boosters periodo de unidade
planejamento
Consorcio
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o Tipo de Tipo de
Unidades Diagnéstico Intervencio/ Obras Principais Intervencdo/ |Investimento
Principais Pl j | i R
Obras Principais Planejadas . nvestimento (R$) Planejadas Prazo de (RS)
Implantagédo Implantagdo
Elevagdo e Adutoras de Agua LSRR AL e L . N&o foi prevista
= adequadas parao = N&o foi prevista intervengdo . .
Adugdo de Tratada eriodo de nessa unidade - - intervengdo nessa - -
Agua Tratada (AAT) peri unidade
planejamento.
Implantagdo de
Ha necessidade de = aproximadamente 10,64 km
S| apmandedmnbito | oo P g st 1797
§ a acompanhar o secundarias) e 1037 novas Entre 2022 2L delrse;lse ::Vc:sstlli'll;ugea: € Entre 2010 CPINEER
'g crescimento da ligagdes, de acordo com o e 2041 ’ gacoes. e 2039
o populagdo. crescimento vegetativo da
:§ populagdo.
< Distribuicio | Rede de Distribuigio EEISSEEDEREREEID || e
) Elaborago de técnico (cadastro de rede e :
Cadastro Técnico I|gago.es) do 5|ste,ma de Entre 2022 LOR000 : : :
abastecimento de agua, em
N e 2041
meio digital.
Implantagdo de Tt 6o FramEms e Longo Prazo
Programa de . oo -
. gerenciamento do indice de 777.100 - - -
gerenciamento do erdas Entre 2034
indice de perdas p . e 2041
Consorcio
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Quadro 6 — Diagndstico, Progndstico, Intervengdes Previstas e Investimentos para o Sistema de Esgotamento Sanitario de Palmares Paulista —Solugdes
Coletivas

Tipo de Tipo de
Unidades Diagnéstico Obras Principais Intervencio/ | Investimento | Obras Principais | Intervencio/ | Investimento

Planejadas Prazo de (RS) Planejadas Prazo de (RS)
Implantagdo Implantagcdo

Implantagdo de
Ha necessidade de aproximadamente 7,01

ampliagdo do sistema, km de novas redes e 712
Longo Prazo

acompanhando o ligagBes para Longo Prazo ¢ Implantagdo de a
aumento do atendimento universal Entre 2022 3.548.400 5,70 km de rede e 1.176.889
n o L Entre 2010
atendimento e o da populagdo da sede e 2041 1.876 novas ligagdes. 2039
crescimento vegetativo urbana, acompanhando
Coleta e ~ .
. Rede Coletora da populagdo. o crescimento
Encaminhamento .
vegetativo.
Elaboragdo do cadastro
s técnico (cadastro de P REER
S = N
2 Elaboraga? d.e Cadastro . rede e ligagdes) do Entre 2022 169.800 . . .
S Técnico sistema de esgotamento
] . . e 2041
e sanitario, em meio
: digital.
4] = .
n Elevagdo e Esta'ga.lo ~ Fornecimento de 2 Curto Prazo - N3o foi prevista
Elevatdriade  As EEEs ndo possuem Geradores de . ~
Recalque de NI P entre 2022 e 200.500 intervengdo nessa - -
Esgoto Esgoto gerador de emergéncia Emergéncia, uma 2026 unidade
g (EEE) unidade para cada EEE
Estagdo de A ETE ndo e. suficiente A.mpllagao (?a Curto Prazo - Niio foi prevista
Tratamentode  Tratamento para atendimentono  capacidade nominal da . -
. entre 2022 e 443.800 intervengdo nessa - -
Esgoto de Esgoto periodo de ETE Sede de 16,39 I/s 2026 unidade
(ETE) planejamento. para 23,39 I/s (+7 1/s)
Consorcio
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Quadro 7 — Diagnéstico, Prognéstico, Intervengdes Previstas e Investimentos para os Sistemas de Abastecimento de Agua e Esgotamento Sani tario
de Palmares Paulista — Solug¢des Individuais

Prognéstico Interv s Propostas no Plano anterior — Prefeitura
Municipal (2009)

Unidades Diagnéstico Tipo de Tipo de

= : Obras 9
Intervengdo/ | Investimento Intervengdo/

Principais
Prazo de (RS) ! fp ! Prazo de
= ELEELEN =
Implantacao Implantagdo

Obras Principais Planejadas Investimento (RS)

O atendimento da drea
rural com solugdes

individuais adequadas se lspkniEE cle E eges

o X semi-artesianos com Longo Prazo
Agua encontra abaixo da meta o
~ Pogo R o reservatorio de 500 | para = - .
Solugdes . . de universalizagdo de . X 490.000 O Plano n3o apresenta solugdes para a drea rural.
A Semiartesiano atendimento universal da  Entre 2022 e
o Individuais 99%, com 83,7% da .
S ~ . area rural, acompanhando 2041
i populagdo atendida com . .
S T o crescimento vegetativo.
S5 pogos ou nascentes na
P = propriedade.
® \é‘-’ Implantagdo de 155
% O esgotamento sanitdrio Unidades Sanitdrias
- . da area rural com solugdes  Individuais com caixa de Longo Prazo
Esgoto Unidades U . X X =
~ I individuais adequadas €  gordura, caixa de inspegdo, q - ~ .
Solugdes Sanitarias P a 1.259.200 O Plano ndo apresenta solugdes para a drea rural.
AU R nulo, estando portanto,  tanque séptico de cdmara  Entre 2022 e
Individuais Individuais . P an .
abaixo da meta de Unica ou em série, seguido 2041
universalizagdo de 90%.  de filtro anaerdbio de fluxo
ascendente e sumidouro.
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SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA PROPOSTO
MUNICiPIO DE PALMARES PAULISTA - SEDE

RESERVATORIO RESERVATORIO

EEATREL (1+1)

Hman = 235 mea

ARE PPS 3
Fibrocimento - @ 75mm - 600m

RESERVATORIO

REDE DE DISTRIBUIGAO
(ZONA ALTA)

AAE PRS2
Fibrocimento
@ 100mm - 410m

AAB PPS 1
Fibrocimenta

AAT Central
FoFo - @ 150mm - 630m

@ 150mm - 22m

e FFET REDE DE DISTRIBUIGAQ
Profundidade: 120m (CDHU)
Vazao Outorgada: 4,17 Uis
Coordenadas do Pogo:
UTM () 727.070 €

Poga PPS 2 UTM (m) : 7.666.570

Profundidade: 100m

Vazio Outorgada: 4,03 s

Coordenadas do Pogo

UTM (m) 727640 €

. Pogo PPS 1
UTM (m): 7.666.870 5 P dade: S0m

Wazo Outorgada: 5,56 Uis
Coordenadas do Poga:
UTM (m): 727840 E

UTM (m) : 7.666.780 S

RESERVATORIO
o

O

§ EEAT CENTRAL (141) RESERVATORIO RESERVATORIO
= rizontal RAP RAP 2
. PO:ZO o .npm:sn Apoiado
3 .85 s Concreto Concreto
- I = 85 mca 150 m* 200 m*
Py
g
4
i
Pogo PPS 4
Profundidade: 120m REDE DE DISTRIBUIGAO
Vaziio Outorgada: 19.44 Us (ZONA BAIXA)
Coordenadas do Pogo:
UTM m): T28.660 E
UTM m): 7.666.710 §
LEGENDA (Existente) LEGENDA (Proposto)
Regiao Atendida

D Captacéo Subterranea

Estagao Elevatoria
de Agua Bruta/Tratada

O Reservatorio

Adutora Existente

O Reservatorio

Figura 6 — Croqui do Sistema de Abastecimento de Agua Proposto da Sede Urbana

Relatério Sintese do Produto 2 (P2) —Revisdo/Atualizagio dos Planos
Municipais de Saneamento Basico dos Servigos de Abastecimento de
Agua Potavel e Esgotamento Sanitario
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SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO PROPOSTO
MUNICIPIO DE PALMARES PAULISTA - SEDE

REDE REDE
COLETORA COLETORA

LR Jd Bande s
= 5 5 Tovim - Toom

=

Q
Hrman = 168 mca

r
0

Ormen - 1081m

ISSARS
5.0 3

o BM
FoF

;Jh

O

-~ Fimen = 20 mcs

266m

ole
e

i
/—\t
/_\ /
LEGENDA (Existente) LEGENDA (Proposto)
Estagao de Tratamento
/‘/C—; Corpo Receptor Regido Atendida de Esgoto
[f— Estacéo Elevatéria
____y RedeColetora = de Esgoto
Existente
O Instalar Gerador de
Emergéncia
Figura 7 — Croqui do Sistema de Esgotamento Sanitario Proposto da Sede Urbana
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PLANO DE INVESTIMENTOS NO PERIODO DE PLANEJAMENTO

Emergencial / P
Investimentos | curto Prazo Meédio Prazo Longo Prazo
Locais Sistemas Unidades Obras Principais Planejadas estimados o | e | @ | ]| o] o] | o [ P I P
wms) |S|2|S|E|8|8IEI2|12|8|2|2|2|2|28|2|8|8|3|F
LN R TR B R R B B T B B T B T ]
RESERVACAQ | RESERVATORIO |Construgdio de um reservatorio com capacidade de 55 e 93.500,00 m
Implantagﬁu de aproximadamente 10,64 km de redes de dlstribuigﬁu
PALMARES (linhas principais & secundarias) & 1037 novas ligacdes, de acerdo 2.520.200
PAULISTA com o crescimento vegetativo da pupulagﬁu.
SEDE
URBANA = REDE I}EM Elaboracdo de cadastro técnico (cadastro de rede e ligagies) do
DISTRBUICAD DISTRIBUICAD  |sistema de abastecimento de dgua, em meio digital. 191.000
Programa de Gerenciamento do indice de Perdas 777100
INVESTIMENTOS TOTAIS 3.681.800 749.550 749.550 2.182.700
Figura 8 — Cronograma de Implantagdo das Intervencdes Propostas para os Sistemas de Abastecimento de Agua - Solugdes Coletivas
Emergenciais/ -
) i Curto Prazo Médio Prazo Longo Prazo
Locais Sistema Unidade Obras Principais Planejadas P
(RS) SIS EISSEIBZIZERZ2BBEEE
=R A A A R A R A R R = R =
Rl T o L T L T i T i Rt i R i N o N )
PALMARES Implantacdo de pocos semi artesianos com reservatario de
PAULISTA AGUA POCOS SEM| ARTESIANOS E SUUFI) aragatendirr?er%to universal da drea rural, acompanhando 490.000
AREA RESERVATORIOS DE 500 L para 2 N P -
RURAL o crescimento vegetativo, com um total de 64 unidades
INVESTIMENTOS TOTAIS 490.000 137.900 168.400 183.700
Figura 9 — Cronograma de Implantagdo das Intervengdes Propostas para os Sistemas de Abastecimento de Agua - Solucdes Individuais
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Emergencial / P
Investimentos | Curto Prazo Médio Prazo Longo Prazo
Locais Sistamas Unidades Obras Principais Planejadas estimados vl = w e ] RO S I Y
() L A A A A A A A A A A A A A A A A
B | | R R R R R S R R R R R N N NN
ELEVACADE ESTACAD ) . )
RECALQUE DE ELEVATORIA DE E:LI;EEIST:n;z ?Iaja(t};rri:dures de Emergéncia, uma unidade para 200 500
ESGOTO ESGOTO &
ESTACAD DE _ ) i
PALMARES TRATAMENTO TRATAMENTO DE Ampliacae da c‘apamdade nominal da ETE Sede de 16,39 U's para £43.300
FSGOTO 23,39 Us (+7 Us)
PAULISTA
SEDE Implantacio de aproximadamente 7,01 km de novas redes e 712
URBANA REDE COLETORA/ ligacties para atendimento universal da populacdo da sede urbana, 3.548.400
COLETORES |3companhando o crescimento vegetative.
ENCAMINHAMENTO TRONCO/ .
EMISSARIOS  |Elaboracde do cadastro técnico (cadastro de reds e ligactes) do
. e L 169.800
sistema de ezgotamento sanitario, em meio digital. | | | | | | | | | | | | | | | | |
INVESTIMENTOS TOTAIS 4.362.500 1.573.850 929.550 1.859.100
Figura 10 — Cronograma de Implantagdo das Intervengdes Propostas para os Sistemas de Esgotamento Sanitario - Solugdes
Emergenciais/ -
_ y . Curto Prazo Médio Prazo Longo Prazo
Locais Sistema Unidade Obras Principais Planejadas g
(RS) R A R I A E R B A B e A R e R A b
L I L T I T T T L T L T I N L L ]
PALMARES - ; L L
PAULISTA | £oqnro | UNDADES SANTARIS | e e e s sumidouro v vo | 1259 200
AREA INDIVIDUAIS g e R
RURAL : HEEEEEEEEEEEEEEEEE
INVESTIMENTOS TOTAIS 1.259.200 365.700 544.200 349.300
Figura 11 — Cronograma de Implantagdo das IntervengGes Propostas para os Sistemas de Esgotamento Sanitario - Solug6es Individuais
Relatério Sintese do Produto 2 (P2) —Revisdo/Atualizagdo dos Planos Consoércio
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PREVISAO DE EVENTOS DE CONTINGENCIAS E EMERGENCIAS
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Quadro 8 — Agdes de Contingéncia e Emergéncia para o Servigo de Abastecimento de Agua

Ocorréncia Origem Plano de Contingéncias Responsdvel
Inundacao das captagdes de | Comunicacdo a populagso /
4gua com danificacdo de instituigdes / autoridades / Defesa | Gerente
equipamentos Civil
eletromecanicos / estruturas Reparo das instalagdes danificadas Equipe de manutengdo escalada
Deslizamento de encostas / s .
. ~ Comunicagdo as autoridades /
movimentagdo do solo / Defesa Civil Gerente
solapamento de apoios de
estruturas, com . , L.
comprometimento do Evacuagdo das dreas atingidas,
sistema de aducdo de 4gua apoio aos atingidos e reparo das Defesa Civil
bruta ou tratada instalagdes danificadas
. Comunicagdo ao érgdo
Interrupgdo prolongada no . .
fornecimento de energi responsavel pelo fornecimento de Encarregado
s R N gla energia
1. Falta elétrica nas instalagdes de - " -
> ~ . Controle da agua disponivel em
d’agua produgdo de agua L. Gerente
generalizada reservatorios
Vazamento de cloro nas Implementagdo do Plano de
instalagdes de tratamento Atendimento de Emergéncia ¢ Encarregado
de 4dgua Cloro®
Deslocamento de frota de
- Encarregado
caminhdes tanque
Situagdo de seca, vazbes Controle da dgua disponivel em Gerente
criticas de mananciais reservatorios
Implementagdo de rodizio de
. Gerente
abastecimento
Comunicagdo a Policia Gerente

Ac0es de vandalismo

Reparo das instalagdes danificadas

Equipe de manutengdo escalada

Para todas as origens

Comunicagdo externa

Arsesp; Defesa Civil; Cetesb;
Corpo de Bombeiros

2. Falta
d’agua
parcial ou
localizada

Deslocamento de frota de

- Encarregado
e ) caminhdes tanque
Deficiéncias de dgua nos . - -
mananciais em periodos de Controle’d.a agua disponivel em Gerente
estiagem reservatorios
Implementagéo de rodizio de
. Gerente
abastecimento
N L. Comunicagdo ao 6érgdo
Interrupgdo tempordria no . .
: . responsavel pelo fornecimento de Encarregado
fornecimento de energia .
- R . energia
elétrica nas instalagdes de - - -
« ) Controle da agua disponivel em
produgdo de agua L. Gerente
reservatorios
Interrupgao no Comunicagdo ao érgdo
P& ¢ 5 Encarregado

fornecimento de energia

responsavel pelo fornecimento de

Este plano seria para uso em caso de um vazamento acidental de cloro, hidrdxido de potassio, hidréxido de sédio,
hipoclorito de sédio, cloreto de hidrogénio ou em atendimento a uma violagdo a seguranga para minimizar o impacto.
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Ocorréncia

Origem

Plano de Contingéncias

Responsdvel

elétrica em setores de
distribuigdo

energia

Danos em equipamentos de
estagdes elevatdrias de dgua
tratada

Reparo das instalagdes danificadas

Equipe de manutengdo
escalada

Danos em estruturas de
reservatorios e elevatdrias
de dgua tratada

Controle da agua disponivel em
reservatorios

Gerente

Abertura das vélvulas de manobras
entre setores de abastecimento

Equipe de manutengdo escalada

Reparo das instalagdes danificadas

Equipe de manutengdo escalada

Comunicacdo as autoridades /

L Gerente
Rompimento de redes e Defesa Civil
linhas adutoras de dgua Evacuagdo das areas atingidas,
tratada apoio aos atingidos e reparo das Defesa Civil
instalagdes danificadas
Comunicagdo a Policia Gerente

AcOes de vandalismo

Reparo das instalagdes danificadas

Equipe de manutengdo escalada

Para todas as origens

Comunicagdo externa

Arsesp; Defesa Civil; Cetesb;
Corpo de Bombeiros
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Quadro 9 —Agoes de Contingéncia e Emergéncia para o Servigo de Esgotamento Sanitario
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Ocorréncia

Origem

Plano de Contingéncias

Responsdvel

1. Paralisagdo da
estagdo de
tratamento de
esgoto

Interrupgdo no
fornecimento de
energia elétrica
nas instalagdes de
tratamento

Comunicagdo a concessionaria de
energia elétrica

Encarregado

Acionamento dos geradores ou
aluguel de geradores de energia
durante a interrupgdo do
fornecimento de energia elétrica
nas unidades

Equipe operacional

Instalagdo de tanque de
acumulagdo e amortecimento do
esgoto extravasado, com o
objetivo de evitar a poluigdo do
solo e dgua

Equipe de manutengdo escalada

Danificagdo de
equipamentos
eletromecanicos /

Utilizagdo dos equipamentos

Encarregado
reserva
Comunicagdo aos 6rgdos de
controle ambiental dos problemas Gerente

estruturas com os equipamentos

Reparo das instalagdes danificadas Equipe de manutengdo escalada
Agbes de Comunicagdo a Policia Gerente
vandalismo Reparo das instalagdes danificadas Equipe de manutengdo escalada

Para todas as
origens

Comunicagdo externa

Arsesp; Defesa Civil; Cetesb; Corpo
de Bombeiros

2.Extravasamentos
de esgoto em
estagoes
elevatorias

Interrupgdo no
fornecimento de
energia elétrica
nas instalagdes de
bombeamento

Comunicagdo a concessionaria de
energia elétrica

Encarregado

Acionamento dos geradores ou
aluguel de geradores de energia
durante a interrupgdo do
fornecimento de energia elétrica
nas unidades

Equipe operacional

Instalagdo de tanque de
acumulagdo e amortecimento do
esgoto extravasado, com o
objetivo de evitar a poluigdo do
solo e da agua

Equipe de manutengdo escalada

Danificagdo de
equipamentos
eletromecanicos /

Utilizagdo dos equipamentos
reserva

Encarregado

Reparo das instalagdes danificadas

Equipe de manutengdo escalada

estruturas
Acdes de Comunicagdo a Policia Gerente
vandalismo Reparo das instalagdes danificadas Equipe de manutencgdo escalada

Para todas as

Comunicagdo externa

Arsesp; Defesa Civil; Cetesb; Corpo

origens de Bombeiros
Comunicagdo a populagéo /
instituicbes / autoridades / Defesa Encarregado
3. Rompimento de Desmoronamentos | Civil
linhas de recalque, de taludes / Sinalizagdo e isolamento da area

coletores tronco,
interceptores e
emissarios

paredes de canais

como meio de evitar acidentes

Equipe de manutengdo escalada

Reparo das areas de unidades
danificadas

Equipe de manutengdo escalada

Erosdes de fundos
de vale

Comunicagdo a populagio /
instituicbes / autoridades / Defesa

Gerente
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Ocorréncia

Origem

Plano de Contingéncias

Responsdvel

Civil

Comunicagdo aos dérgdos de
controle ambiental sobre o local
do rompimento do sistema de
coleta de esgoto

Gerente

Sinalizagdo e isolamento da area
como meio de evitar acidentes

Equipe de manutengdo escalada

Reparo das areas de unidades
danificadas

Equipe de manutengdo escalada

Rompimento de
travessias

Comunicagdo as autoridades de
transito / Prefeitura Municipal /
6rgdos de controle ambiental
sobre o rompimento da travessia

Gerente

Sinalizagdo e isolamento da area
como meio de evitar acidentes

Equipe de manutengdo escalada

Reparo das areas de unidades
danificadas

Equipe de manutengdo escalada

Para todas as
origens

Comunicagdo externa

Arsesp; Defesa Civil; Cetesb; Corpo
de Bombeiros

4. Ocorréncia de
retorno de esgoto
em imdveis

Langamento
indevido de aguas
pluviais em redes
coletoras de
esgoto

Comunicagdo a vigilancia sanitdria

Encarregado
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